
3x400 A

3x175A3x175 A

3x175A 3x225A

3x125A

AREA DE SUBESTACION
SOTANO 1 DE EDIFICIO
SABIO   CALDAS

UPS # 01 Existente

NUEVO PDU # 01 - FUENTE "A" 
S1 (MIS)
225A, 3P

Q1(UIB)
200AT/200AF

3P

Q3(BB)
150AT/150AF

4P

Q2(UOB)
150AT/150AF

4P

 STANDARD 42 POSITION PANEL
 3 PHASE  (4 WIRE) + GROUND

ISX DIST PANEL 01-"A"

40 KW - 208 V, 60 Hz 

40 KW - 208 V60 Hz 

En red eléctrica en EMERGENCIA,
de subestación de sótano 1 de

Edificio Sabio Caldas.

AREA DE SUBESTACION
SOTANO 1 DE EDIFICIO
ADMINISTRATIVO

TABLERO EXISTE,
(ACTUALIZADO),
T-CPD-01, FUENTE "A"

NUEVO TABLERO
T-CPD-02, FUENTE "B"

3x500 KcMil
2x500 KcMil
4/0 AWG

3x2/0AWG
2x2/0AWG
2/0AWG

3x500KcMil
2x500KcMil
4/0AWG

3x400 A

En red eléctrica en EMERGENCIA,
de subestación de sótano 1 de

Edificio Administrativo.

3x400 A

3x175A3x225 A

NUEVO TABLERO AIRE
ACONDICIONADO
T-AA-01, FUENTE "A"

NUEVO TABLERO AIRE
ACONDICIONADO
T-AA-02, FUENTE "B"

AREA POTENCIA DE CPD PISO
4 DE EDIFICIO SABIO   CALDAS
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ISX DIST PANEL 02-"A"

UPS # 02 Existente

NUEVO PDU # 02 - FUENTE "B" 

S1 (MIS)
225A, 3P

Q1(UIB)
200AT/200AF

3P

Q3(BB)
150AT/150AF

4P

Q2(UOB)
150AT/150AF

4P

40 KW - 208 V, 60 Hz 

40 KW - 208 V60 Hz 

Circuito en cable armado, con cubierta de PVC,
terminado en toma corriente aérea NEMA L5-30R
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AREA BLANCA DE CPD PISO 4
DE EDIFICIO SABIO   CALDAS
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Carcamo nuevo

PLANTA ELCTRICA= 735 KW
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3x250KcMil
1x250KcMil
1/0AWG

3x70A

DPS "A"

BARRAJE DE 500 A, 35 KA, 208 V BARRAJE DE 500 A, 35 KA, 208 V

BARRA DE NEUTRO 500 A 208 V

BARRA DE TIERRA 500

BARRA DE NEUTRO 500 A 208 V

BARRA DE TIERRA 500 A

PDU # XX

ATS  #  XX

UMA # XX
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Circuito en cable armado, con cubierta de PVC,
terminado en toma corriente aérea NEMA L5-20R
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Circuito en cable armado, con cubierta de PVC,
terminado en toma corriente aérea NEMA L5-30R
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Circuito en cable armado, con cubierta de PVC,
terminado en toma corriente aérea NEMA L5-20R
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Circuito en cable armado, con cubierta de PVC,
terminado en toma corriente aérea NEMA L5-30R
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Circuito en cable armado, con cubierta de PVC,
terminado en toma corriente aérea NEMA L6-30R
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terminado en toma corriente aérea NEMA L5-20R
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Circuito en cable armado, con cubierta de PVC,
terminado en toma corriente aérea NEMA L5-30R

1x
10

 A
W

G
1x

10
 A

W
G

1x
10

 A
W

G

Circuito en cable armado, con cubierta de PVC,
terminado en toma corriente aérea NEMA L14-30R
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Circuito en cable armado, con cubierta de PVC,
terminado en toma corriente aérea NEMA L6-30R

Futuro

1x
10

 A
W

G
1x

10
 A

W
G

1x
10

 A
W

G

Circuito en cable armado, con cubierta de PVC,
terminado en toma corriente aérea NEMA L6-30R

Futuro

1x
10

 A
W

G
1x

10
 A

W
G

1x
10

 A
W

G

1x30A

2x30A

1x20A

2x30A

2x30A

1x30A

1x30A

1x20A

1x20A

1x20A

ISX DIST PANEL 02-"B" ISX DIST PANEL 01-"B"

Circuito en cable armado, con cubierta de PVC,
terminado en toma corriente aérea NEMA L5-30R

1x
10

 A
W

G
1x

10
 A

W
G

1x
10

 A
W

G

1x20A

1x30A

2x30A

1x20A

1x20A

1x30A

1x20A

1x30A

1x20A

1x30A

1x20A

1x30A

1x20A

1x30A

1x20A

2x30A

1x20A

1x30A

Circuito en cable armado, con cubierta de PVC,
terminado en toma corriente aérea NEMA L5-20R

Futuro

1x
12

 A
W

G
1x

12
 A

W
G

1x
12

 A
W

G

Circuito en cable armado, con cubierta de PVC,
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Q-01-A

Icu 50 kA Icu 50 kA

Icu 35 kA

Icu 25 kA Icu 10 kA Icu 10 kA Icu 10 kA Icu 25 kA

Icu 35 kA

Icu 25 kA Icu 10 kA Icu 25 kA Icu 10 kA Icu 25 kA Icu 10 kA Icu 10 kA

Icu 85 kA

Icu 25kA

Icu 85 kA

Icu 50 kA
Icu 50 kA

3x70A

DPS B"

Icu 25kA

CANALIZACION EN BANDEJA
PORTACABLE O DUCTO
VENTILADO DE 15 x 10 cm.

CANALIZACION EN BANDEJA
PORTACABLE O DUCTO
VENTILADO DE 15 x 10 cm.

CANALIZACIÓN  EN TUBERIA
CONDUIT EMT  DE 2 1/2".

CANALIZACIÓN  EN TUBERIA
CONDUIT EMT  DE 2 1/2".

CANALIZACIÓN  EN TUBERIA
CONDUIT EMT  DE 3".

CANALIZACIÓN  EN TUBERIA
CONDUIT EMT  DE 2 1/2".
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AL-02

AL-03 AL-05
AL-04 AL-06
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AL-07

CONDUIT EMT
DE 1 1/2"

CONDUIT EMT
DE 3/4"
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DE 3/4"

CONDUIT EMT
DE 3/4" CONDUIT EMT  DE 1"

AL-08 AL-09 AL-14 AL-17

CONDUIT EMT
DE  1"

AL-18

CONDUIT EMT
DE 1"

AL-10 AL-11 AL-12 AL-15 AL-16

CONDUIT EMT
DE 1 1/4"

CONDUIT EMT
DE 1"
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DE 2 1/2"

CONDUIT EMT
DE 3/4"

AL-13

CONDUIT EMT
DE 1 1/4"

AL-23

Icu 85 kA

3x400 A
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Q-02-B Q-03-B

Q-09-B Q-08-B Q-07-B Q-06-BQ-10-B

Q-05-B

Q-11-B Q-12-B

3x2/0AWG
2x2/0AWG
2/0AWG

3x1/0AWG
2x1/0AWG
1/0AWG

3x2/0AWG
2x2/0AWG
2/0AWG

3x1/0AWG
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